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入札附属書 

 

力率100％と記載ございますが、「全施設

の標準力率100％」という認識でよろしい

でしょうか。各施設で異なる場合、各施設

の標準力率をご教示ください。 

 

各施設で標準力率が異なる場合、施設毎に

入札附属書を作成してもよろしいでしょ

うか。また、各施設ごとに年間合計金額の

１１０分の１００に相当する金額を算出

し、全施設を合算した金額を入札書に記載

するという認識でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

全施設の標準力率100％とし算定してく

ださい。 

 

 

注  この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。            


